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Madame le Maire
a4 MONTIGNY-LES-VAUCOULEURS mairie.montignylesvaucouleurs@orange.fr

Je vous prie de trouver, ci-joint, les résultats d'analyse d'un échantillon d’eau prélevé le
26/10/2015 en distribution chez Mme VIDONI 35 Grande rue.

L'examen de ces résultats montre que 'eau est redevenue conforme aux exigences de
qualité bactériologique réglementaires en vigueur.

En conséquence, je vous invite a porter cette information & la connaissance de la population
desservie.

Mes services restent a votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Pour Le Préfet
P/Le Directeur Ggnéral de 'ARS
Par Délégatio f-dg Service
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N° bon de commande : Contréle ARS programme annuel
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MAIRIE DE MONTIGNY LES VAUCOULEURS/ARS

58, Rue Des Faienceries

55350 MONTIGNY LES VAUCOULEURS
Service comptabilité

Résultats provisoires de I'échantillon n® 15M063627-001

Echantillon N° : 15M063627-001

Client facturé : MAIRIE DE MONTIGNY LES VAUCOULEURS/ARS

Nature : Distributions

Type d'analyse : 55_B3 (S1)

UGE : MONTIGNY LES VAUCQULEURS
Commune : MONTIGNY-LES-VAUCOULEURS

Nom du point de prélévement : RESEAU MONTIGNY LES VAUCOULEURS (UDI)

Lieu de prélévement : MME VIDONI 35 GRANDE RUE -CUISINE

Date de prélévement : 26/10/2015 10:23

Préléverment effectué par : Margot Frédéric (Eurofins IPL Est
(Maxeville)) - FFM9 - FM

N° point prél. ARS : 57

Paendios Lol @ quaiis cient quallié ctent
Contexte environnemental
Température de l'eau sur site 124°C ! ‘ <=25°C
Résiduel de traitement de désinfection
Chilore libre <0.05 mg/I
Chilore total 0.05 mg/l
Chlore combiné <0.05 mg/l
Paramétres microbiologiques
Microorganismes revivifiables 22°C En cours
Microorganismes revivifiables 36°C < 1 ufc/ml

Bactéries coliformes

< 1 ufe/160 ml

<1 ufc/100 ml

Escherichia coli

< 1 ufc/100 ml

<1 ufc/100 ml

Entérocoques intestinaux

< 1 ufc/100 ml

<1 ufc/100 ml

Spores d'anaérobies sulfito-réducteurs

<1 ufc/100 ml

<1 ufc/100 ml

(1) Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification. Toules les infarmations relatives a I'analyse sont disponibles au laboratoire.

{2) Les résultats non conformes aux limites ou références de qualité sont signalés par un rond noir.

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélévements et des analyses lerrains et des analyses des paramétres du controle sanitaire des eaux —

portée détaillée de I'agrément disponible sur demande.

Analyses effectuées par un laboraloire agréé par le ministére chargé de I'environnement dans les conditions de I'arrété du 29 Novembre 2006
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MAXEVILLE, le 29/10/2015

Symphorose Beurne
Coordinateur de Projets Clients



